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Untersuchung von Trinkwasserproben

hier: Probenahmedatum 05.12.2023; Labor-Nr. T 2469/23 - T 2473/23
Bezug: Unser Angebot vom 10.10.2005

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage iibersenden wir Thnen die Ergebnisse der von uns durchgefiihrten Untersuchung.

Die Untersuchungsergebnisse wurden von uns, Threm Auftrag entsprechend, an die Untere

Wasserbehbrde und sowohl auf elektronischem Weg als auch in Kopie an das Gesundheitsamt
gesandt.

Fiir evtl. Riickfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griien

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
SCHOCKE . UNGER . SCHMIDT

T)

Anlage:
- Untersuchungsbericht

Dr. rer. nat. Karl Schécke

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstindiger fir Wasser und Abwasser
durch die IHK Kassel

Offentlich bestellter und vereidigter HRB-Nr.: 13392, Amtsgericht Kassel
Sachverstindiger fiir Landwirtschaft GeschifisfUhrer: Dr. Karl Schécke,
Fachgebiet Umweltschutz —~ Gewisserschutz Falk Schdcke, Barbara Unger, Tina Schmidt
durch das Land Hessen, Kasseler Sparkasse BLZ 520 503 53 Konto-Nr. 222 000 930
Regierungsprisidium Kassel IBAN: DE27 5205 0353 0222 0009 30
SWIFT-BIC: HELADEF1KAS
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Priifbericht
T 2469/23
Wasseruntersuchung gemill Verordnung iiber die Qualitit von Wasser
fiir den menschlichen Gebrauch (T rinkwasserverordnung - TrinkwV)

in der jeweils geltenden Fassung
Gemeindevorstand der Gemeinde

Amtsstrafle 10

34359 Reinhardshagen

Ort: Reinhardshagen - Veckerhagen  Probenahmedatum: 05 .12.2023 09:40:00 Uhr
Entnahmeort: Friedhofsweg 12, Hochzone Eingangsdatum: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Entnahmestelle: Kindertagesstiitte ,,Weserwichtel* Analysenbeginn: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Probenbezeichnung: Trinkwasser Analysenzeitraum: 05.12. - 13.12.2023

Probenahme durch: Herm Franke,
Hessisches Umweltinstitut

Untersuchungen gemiB Anlage 2 Teil II der TrinkwV

Messparameter Einheit Ergebnisse Grenzwerte BG  Verfahren

der TrinkwV
Blei mg/l <0,003 0,01 0,003 DIN EN ISO 11885:2009-09
Kupfer meg/] 0,011 ) 0,006 DIN EN ISO 11885:2009-09
Nickel mg/l <0,006 0,02 0,006 DIN EN ISO 11885:2009-09

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe,

Probenahmeplan gemin Auftrag. Das Probenahmeprotokoll kann auf Waunsch angefordert werden.
Probenahme gemaB DIN ISO 5667-5:2011-02 / Konservierung gem#B DIN EN ISO 5667-3:2019-07
Zufallsstichprobe

BG = Bestimmungsgrenze

Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Sohrewald, 16.01.2024

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
S(ZlgCKE - UNGER . SCHMIDT

pp nger
(Diplom-Biologin)

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung fiir die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium,

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Dr. rer. nat. Karl Schiscke Offentlich besteliter ung vereidigter Hessisches Umwelinstitut
DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Offenttich bestellter und vereidigter Sachversténdiger fiir Landwirtschaft Schbcke . Unger . Schmidt GmbH & Co, KG
akkreditiertes Priiflaboratorium. Sachversténdiger fiir Wasser und Abwasser Fachgebiet Umweltschutz — Gewasserschutz Stellbergstraie 1, 34320 Séhrewald
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde durch die IHK Kassel durch das Land Hessen, HRB-Nr.: 13392, Amisgericht Kassel
aufgefiihrien Priifverfahren, Regierungsprésidium Kassel GF: Dr. Karl Schécke, Falk Schicke,

Barbara Unger, Tina Schmidt
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Priifbericht
T 2470/23

Wasseruntersuchung gemifl Verordnung iiber die Qualitit von Wasser

fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)
in der jeweils geltenden Fassung

Gemeindevorstand der Gemeinde

Amtsstralie 10

34359 Reinhardshagen

Ort:

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Probenbezeichnung:
Probenahme durch:

Reinhardshagen - Veckerhagen
Friedhofsweg 12, Hochzone
Kindertagesstitte ,, Weserwichtel®
Trinkwasser

Herrn Franke,

Hessisches Umweltinstitut

Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Messparameter Einheit | Ergebnisse
Geruch - ohne
Geschmack - ohne
Firbung bei 436 nm 1/m 0,05
Triibung NTU 0,23
pH-Wert (elekir.) - 8,3
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 244

Probenahmedatum: 05.12.2023 09:45:00 Uhr
Eingangsdatum: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Analysenbeginn: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Analysenzeitraum; 05.12.2023 - 15.01.2024

Mikrobiologische Probenahme gemdB DIN EN ISO 19458 Tabelle
EI Zweck a: ohne Varrichtungen, nach Desinfektion und Spiilung
X] Zweck b: ohne Vorrichtungen, nach Desinfektion, ohne Spiilung
i:l Zweck ¢: mit Vorrichtungen, ohne Desinfektion, ohne Spiilung
Vorlage von Natriumthiosulfat zur Maskierung von freiem Chlor.

Grenzwerte / BG  Verfahren
Anforderungen
i den Veibiaticher _  DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
somte Verindemsg -  DEV B 1/2:1971
0,5 0,05 DIN EN ISO 7887:2012-04
1,0 0.2 DIN EN ISO 7027:2016-11
6,5-95 0,2 DIN EN ISO 10523:2012-04

2790bei 25°C 30 DIN EN 27888:1993-09

Mikrobiologische Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung

Messparameter Einheit Ergebnisse | Grenzwerte der TrinkwV  Verfahren

Koloniezahl bei 22 °C KBE/1 ml 3 100° TrinkwV § 43 (3):2023-06
Koloniezahl bei 36 °C KBE/1 ml 2 100 TrinkwV § 43 (3):2023-06
Escherichia coli Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken Anzahl/100 m] 0 0 DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die
DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Priiflaboratorium,
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde
aufgefithrten Priffveriahren.

Dr. rer. nat, Karl Schdcke

Offentlich besteliter und vereidigler
Sachverstéandiger flir Wasser und Abwasser
durch die IHK Kassel

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachversténdiger firr Landwirtschaft
Fachgebiet Umweltschutz — G
durch das Land Hessen,
Regierungsprasidium Kassel

schutz  Stellb

Hessisches Umweltinstitut
Schocke . Unger . Schmidt GmbH & Co. KG

tralte 1, 34320 Schrewald
HRB-Nr.: 13392, Amlsgericht Kassel
GF: Dr. Karl Schicke, Falk Schicke,
Barbara Unger, Tina Schmidt
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Blatt 2 von 2
Priifbericht
T 2470/23

Untersuchungen gemél Anlage 2 Teil II der TrinkwV

Messparameter Einheit Ergebnisse | Grenzwerte BG DIN-Verfahren

der TrinkwV
Antimon mg/l <0,0015 0,005 0,005  ENISO 11885:2009-09
Arsen mg/l <0,003 0,01 0,003 EN ISO 11885:2009-09
Benzo(a)pyren mg/l <0,0000025 0,00001 0,0000025  38407-8:1995-10
Cadmium mg/l <0,0009 0,003 0,0009  ENISO 11885:2009-09
Epichlorhydrin mg/l <0,00005 0,0001 0,00005  EN 14207:2003-09"
Nitrit mg NO/1 <(,15 0,5 0,15 EN 26777:1993-04
Benzo(b)fluoranthen mg/l <0,0000055 - 0,0000055  38407-8:1995-10
Benzo(k)fluoranthen mg/1 <0,0000055 - 0.0000055  38407-8:1995-10
Benzo(g,h,i)perylen mg/l <0,0000055 - 0,0000055  38407-8:1995-10
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/1 <0,0000055 - 0,0000055  38407-8:1995-10
Summe PAK mg/l <0,000025 0,0001 - berechnet
Trihalogenmethane mg/1 <0,015 0,05 0,015 EN ISO 10301-4:1997-08
Vinylchlorid mg/l <0,0005 0,0005 0,0005 EN ISO 10301:1997-08!

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe.

Probenahmeplan gemill Auftrag. Das Probenahmeprotokoll kann auf Wunsch angefordert werden.

pH-Wert und elektrische Leitfédhigkeit: Labormessungen.,
Probenahme gemaf DIN ISO 5667-5:2011-02 / DIN EN IS0 19458:2006-12 / Konservierung gemiB DIN EN IS0 5667-3:2019-07
* Bei Wasserversorgungsanlagen bis 10 m%/Tag zur Eigenversorgung betriigt der Grenzwert 1000.

BG = Bestimmungsgrenze

' UNTERAUFTRAG: EUROFINS Umwelt Ost PL-14081-01, Burofins Institut Jiger PL-14201-01.
Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Sohrewald, 16.01.2024

HESSISCHES UMWELTINSTITUT

SCHQOCKE . UNGER . SCHMIDT

ppaYnger
(Diplom-Biologin)

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung fiir die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium,

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung giit fir die in der Urkunde
aufgefiihrten Prifverfahren.

Dr. rer. nat. Karl Schocke

Offentlich bestellter und veraidigter
Sachversténdiger fiir Wasser und Abwasser
durch die IHK Kassel

Offentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger fir Landwirtschaft
Fachgebiet Umweltschulz — Gewésserschutz
durch das Land Hessen,
Regierungsprasidium Kassel

Hessisches Umweltinstitut

Sehtcke . Unger . Sehmidt GmbH & Go. KG
Stellbergstralle 1, 34320 Schrewald
HRB-Nr.: 13392, Amtsgericht Kassel

GF: Dr. Karl Schicke, Falk Schicke,
Barbara Unger, Tina Schmidt




Hessisches Umweltinstitut Schécke . Unger . Schmidt

Analytik . Beratung .

Hessisches Umweltinstitut Schécke . Unger .

34320 Schrewald
Stellbergstrale 1
Internet: www.iwau.de

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Gutachten

Schmidt GmbH & Co. KG

(056 08) 20 88
(056 08) 42 00
soehrelabor@t-online.de

. Deutsche
= Akkreditierungsstelle
D-PL-18766-01-00

Priifbericht
T 2471/23
Wasseruntersuchung gem#n Verordnung iiber die Qualitiit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der jeweils geltenden Fassung

Gemeindevorstand der Gemeinde

Amisstrafie 10

34359 Reinhardshagen

Ort: Reinhardshagen - Veckerhagen Probenahmedatum: 05.12.2023 10:05:00 Uhr
Entnahmeort: AmtsstraBe 10, Tiefzone Eingangsdatum: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Entnahmestelle: Gemeindeverwaltung Analysenbeginn: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Probenbezeichnung: Trinkwasser Analysenzeitraum:  05.12. - 18.12.2023
Probenahme durch: Herm Franke, Mikrobialogische Probenahme gemif DIN EN [SO 19458 Tabelle 1

[0 Zweck a: ohne Vorrichtungen, nach Desinfelaion und Spiitung
X Zweck b: ohne Vorrichtungen, nach Desinfektion, ohne Spiilung
[ Zweck c: mit Vorrichtungen, ohne Desinfeltion, ohne Spiilung
Vorlage von Natriumthiosulfat zur Maskierung von freiem Chlor.

Hessisches Umweltinstitut

Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Messparameter Einheit | Ergebnisse Grenzwerte / BG  Verfahren

Anforderungen
Geruch - ohne Fﬁfie“b"m:;?i“:llf - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Geschmack C ohne anormale Verdnderung = DEV B 1/2:1971
Fiarbung bei 436 nm 1/m 0,06 0,5 0,05 DIN ENISO 7887:2012-04
Triibung NTU 0,29 1,0 0,2  DIN EN ISO 7027:2016-11
pH-Wert (elekir.) . 8,1 6,5-9,5 0,2 DIN EN ISO 10523:2012-04
elektrische Leitfahigkeit pS/em 180 2790bei25°C 30 DIN EN 27888:1993-09
Mikrobiologische Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung
Messparameter Einheit Ergebnisse | Grenzwerte der TrinkwV  Verfahren
Koloniezahl bei 22 °C KBE/1 ml 0 100* TrinkwV § 43 (3):2023-06
Koloniezahl bei 36 °C KBE/1 ml 0 100 TrinkwV § 43 (3):2023-06
Escherichia coli Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN 1SO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe.

Probenahmeplan gemil Aufirag. Das Probenahmeprotokoll kann auf Wunsch angefordert werden.
Probenahme gem#B DIN ISO 5667-5:2011-02 / DIN EN ISO 1945 8:2006-12 / Konservierung gemill DIN EN ISO 5667-3:2019-07
pH-Wert und elekirische Leitfahigkeit: Labormessungen.

" Bei Wasserversorgungsanlagen bis 10 m¥/T. ag zur Eigenversorgung betriigt der Grenzwert 1000.

Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten

Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Séhrewald, 16.01.2024

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
SCHQCKE . UNGER . SCHMIDT

ppd-Friger
(Diplom-Biologin)

BG = Bestimmungsgrenze

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung fiir die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Dr. rar. nat. Karl Schécke
DAKKS Deutsche Akkrediticrungsstelle GmbH  Offentlich bestellter und versidigier
akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fUr die in der Urkunde
aufgefiihrten Prifverfahren,

Gffentich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger fiir Landwiriechaft
Fachgebiet Umweltschutz — Gewdsserschutz
durch das Land Hessen,
Regierungsprésidium Kassel

Hesslsches Umweltinstitut

Sehaeks . Unger . Schmidt GmbH & Co, KG
Stellbergstrale 1, 34320 Sohrewald
HRB-Nr.: 13392, Amisgericht Kassel

GF: Dr, Karl Schicke, Falk Schocke,
Barbara Unger, Tina Schmidt

Sachverstandiger fiir Wasser und Abwasser
durch die IHK Kassel
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Hessisches Umweltinstitut Schécke . Unger . Schmidt GmbH & Co. KG M ( D AkKkS
34320 Séhrewald Telefon: (056 08) 20 88 LTS W, Deutsche
Stellbergstralte 1 Telefax: (056 08) 42 00 s e Attt
Internet: www.iwau.de E-Mail: soehrelabor@t-online.de

Priifbericht

T 2472/23

Wasseruntersuchung gemifl Verordnung iiber die Qualitiit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der jeweils geltenden Fassung

Gemeindevorstand der Gemeinde

Amtsstrafie 10

34359 Reinhardshagen

Ort: Reinhardshagen - Vaake Probenahmedatum:  05.12.2023 10:25:00 Uhr
Entnahmeort: Miindener StraBe 44, Tiefzone Eingangsdatum: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Entnahmestelle: Gemeindeverwaltung Analysenbeginn: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Probenbezeichnung: Trinkwasser Analysenzeitraum:  05.12.—18.12.2023
Probenahme durch: Herrm Franke, Milkrobiologische Probenahime gemifs DIN EN ISO 19458 Tabelle 1

[ Zweck a: ohne Vorrichtungen, nach Desinfektion und Spitlung
B3 Zweck b: okne Vorrichtungen, nach Desinfeksion, ohne Spitlung
[ Zweck c: mit Vorrichtungen, ohne Desinfektion, ohne Spiilung
Vorlage von Natriumthiosulfat zur Maskierung von freiem Chlor.

Hessisches Umweltinstitut

Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Messparameter Einheit | Ergebnisse Grenzwerte / BG  Verfahren

Anforderungen
Geruch - ohne Fiir ;ﬂﬂ:=fh§“°§§; - DINEN 1622 Anhang C:2006-10
Geschmack = ohne somaiVosadeng - DEV B 1/2:1971
Farbung bei 436 nm 1/m 0,05 0,5 6,05 DIN EN ISO 7887:2012-04
Triibung NTU 0,29 1,0 0,2 DIN ENISO 7027:2016-11
pH-Wert (elektr.) - 8,0 6595 0,2 DIN EN ISO 10523:2012-04
elektrische Leitfahigkeit pS/cm 231 2790bei25°C 30 DIN EN 27888:1993-09
Mikrobiologische Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung
Messparameter Einheit Ergebnisse | Grenzwerte der TrinkwV  Verfahren
Koloniezahl bei 22 °C KBE/1 ml 0 100" TrinkwV § 43 (3):2023-06
Koloniezahl bei 36 °C KBE/1 ml 0 100 TrinkwV § 43 (3):2023-06
Escherichia coli Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien Anzahl/100 m] 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe. BG = Bestimmungsgrenze
Probenahmeplan gemifl Aufirag. Das Probenahmeprotokoll kann auf Wunsch angefordert werden.

Probenahme gemil DIN ISO 5667-5:2011-02 / DIN EN ISO 19458:2006-12 / Konservierung gemifi DIN EN ISO 5667-3:2019-07
pH-Wert und elektrische Leitfahigkeit: Labormessungen.

" Bei Wasserversorgungsanlagen bis 10 m*/Tag zur Eigenversorgung betrigt der Grenzwert 1000.
Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Séhrewald, 16.01.2024

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
SCHOCKE . UNGER . SCHMIDT

ppa.~trger
(Diplom-Biologin)

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung fiir die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium.

Nach DIN EN ISOAEC 17025 durch die Dr. rer. nat. Karl Schocke Offentlich bestellter und vereidigter Hessisches Umweltinstitut
DAKKS Deutsche Akireditierungsstelie GmbH  Qffentlich besteliter und vereidigter Sachverstandiger fiir Landwirtschaft Schocke . Unger . Schmidi GmbH & Co. KG
akkreditiertes Priffiaboratorium. Sachversténdiger fiir Wasser und Abwasser  Fachgebiet Umweltschutz - Gewssserschutz  StellbergstraBe 1, 34320 Sohrewald
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde  durch die IHK Kassel durch das Land Hessen, HRB-Nr.: 13392, Amisgericht Kassel
aufgefiihrten Priifverfanren. Regierungsprasidium Kassel GF: Dr. Karl Schdcke, Falk Schacke,

Barbara Unger, Tina Schmidt
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Priifbericht
T 2473/23

Wasseruntersuchung gemifl Verordnung iiber die Qualitfit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der jeweils geltenden Fassung

Gemeindevorstand der Gemeinde

Amtsstralie 10

34359 Reinhardshagen

Ort: Reinhardshagen - Vaake Probenahmedatum:  05.12.2023 10:40:00 Uhr
Entnahmeort; Schlesierstrale 24, Hochzone Eingangsdatum: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Entnahmestelle: Kindertagesstitte ,,Villa Kunterbunt® Analysenbeginn: 05.12.2023 16:00:00 Uhr
Probenbezeichnung: Trinkwasser Analysenzeitraum:  05.12. —18.12.2023
Probenahme durch: Herm Franke’ Mikrobiologische Probenahme gemdft DIN EN ISO 19458 Tabelle |

[ Zweck a: ohne Vorrichiungen, nach Desinfektion und Spiilung
[ Zweck b: ohne Vorrichtungen, nach Desinfektion, ohne Spithug
[ Zweck c: mit Vorrichtungen, ohne Desinfektion, ohne Spiilung
Vorlage von Natriumthiosulfat zur Maskierung von freiem Chlor.

Hessisches Umweltinstitut

Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Messparameter Einheit | Ergebnisse Grenzwerte / BG  Verfahren

Anforderungen
Geruch . ohne aﬁir :ﬁ:ﬁiﬁﬁﬁfﬁ; - DINEN 1622 Anhang C:2006-10
Geschmack = ohne anormale Veridnderung = DEV B 1/2:1971
Férbung bei 436 nm l/m 0,05 0,5 0,05 DIN EN ISO 7887:2012-04
Triibung NTU 0,26 1,0 0,2 DIN EN ISO 7027:2016-11
pH-Wert (elektr.) . 7.9 6,5-9,5 0,2 DIN EN ISO 10523:2012-04
elektrische Leitfihigkeit pS/cm 238 2790bei 25°C 30 DIN EN 27888:1993-09
Mikrobiologische Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung
Messparameter Einheit Ergebnisse | Grenzwerte der TrinkwV  Verfahren
Koloniezahl bei 22 °C KBE/1 ml 0 100° TrinkwV § 43 (3):2023-06
Koloniezahl bei 36 °C KBE/1 ml 0 100 TrinkwV § 43 (3):2023-06
Escherichia coli Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Bakterien Anzahl/100 ml] 0 0 DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens Anzahl/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersnchte Probe.

Probenahmeplan gemah Aufirag. Das Probenaluneprotokoll kann auf Wunsch angefordert werden.
Probenahme gemiil DIN ISO 5667-5:2011-02 / DIN EN ISO 19458:2006-12 / Konservierung gemaB DIN EN ISO 5667-3:2019-07
pH-Wert und elektrische Leitfahigkeit: Labormessungen.

* Bei Wasserversorgungsanlagen bis 10 m*/Tag zur Eigenversorgung betrigt der Grenzwert 1000,

Freigabe des Analysenberichtes durch Unterzeichner.

Beurteilung: Das untersuchte Trinkwasser entspricht hinsichtlich der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

BG = Bestimmungsgrenze

Sohrewald, 16.01.2024

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
SC%)KE . UNGER . SCHMIDT

ppa._Unger
(Diplom-Biologin)

Bestellt als Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung fiir die Probenahme,
mikrobiologische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen durch das Hessische Sozialministerium.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Dr. rer. nat. Karl Schéicke

Offentlich besteliter und vereidigter Hessisches Umweltinstitut
DAKkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  Offentiich besteliter und vereidigter Sachverstandiger fir Landwirtschat Schijcke . Unger . Schmidt GmbH & Co. KG
skkrediliertes Prixflaboratorium. Sachversténdiger fiir Wasser und Abwasser  Fachgebiet Umweltschutz — Gewasserschutz Stellbergstralle 1, 34320 Sthrewald
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde  durch die IHK Kassel durch das Land Hessen,

HRB-Nr.: 13392, Amtsgericht Kassel
Regierungsprasidium Kasse! GF: Dr. Karl Schicke, Falk Schocke,
Barbara Unger, Tina Schmidt

aufgeflihrten Prifverfahren.




